
Prikaz broja uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i

mikrobiolo{ke i fizi~ko-hemijske ispravnosti u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Broj i procenat

mikrobiolo{ki ispravnih

uzoraka

Broj uzoraka vode

za pi}e za fizi~ko-

hemijski pregled

Broj i procenat

fizi~ko-hemijski 

ispravnih uzoraka

Naselje

Tabela 1.

PRILOG

Broj uzoraka vode za

pi}e za mikrobiolo{ki

pregled

Novi Sad 4562 4562 4477  (98,14%)4471  (98,01%)

Sremska Kamenica 124 124 123  (99,19%)119  (95,97%)

Veternik 174 174 173  (99,43%)170  (97,70%)

Futog 175 175 174  (99,43%)164  (93,71%)

^enej 163 163 160  (98,16%)158  (96,93%)

Bukovac 124 124 123  (99,19%)121  (97,58%)

Kisa~ 171 171 162  (94,74%)167  (97,66%)

Rumenka 190 190 183  (96,32%)187  (98,42%)

Stepanovi}evo 161 161 155  (96,27%)159  (98,76%)

Sremski Karlovci 123 123 122  (99,19%)121  (98,37%)

Kovilj 172 172 166  (96,51%)157  (91,28%)

Ka} 174 174 165  (94,83%)168  (96,55%)

Budisava 151 151 151  (100,00%)146  (96,69%)

Ledinci 63 63 63  (100,00%)59  (93,65%)

Stari Ledinci 61 61 61  (100,00%)60  (98,36%)

UKUPNO 6427 (97,56%) 6588 6458 (98,03%) 6588
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Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

5635

  13

   5

   0

   917

5635

  13

   5

   0

   917

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno 6588 6588

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza  161

6427 97,56

100,00

%

%2,44

Ukupno 6588 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza  130

6458 98,03

100,00

%

%1,97

Ukupno 6588 %

Broj Broj

Tabela 4.

Tabela 5.

PRILOG

Tabela 3.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza  288

6300  95.63

100.00

%

%  4.37

Ukupno 6588 %

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Tabela 2.

 156

 125

   7

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  2.37

%  1.90

%  0.11

od toga:
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PRILOG

Tabela 5.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza

Tabela 6.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.  133 2,02

Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)2.   35 0,53

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)3.   23 0,35

Fekalnih koliformnih bakterija (44°C 24-48h)4.   13 0,20

Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)5.    4 0,06

Proteus vrste (37°C 24-48h)6.    1 0,02

Tabela 6.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza

Tabela 7.

Aeromonas spp1.  222 3,37

Bacillus spp2.  185 2,81

Pseudomonas spp3.  171 2,60

Pseudomonas aeruginosa4.   35 0,53

Klebsiella pneumoniae (37°C)5.   11 0,17

Klebsiella pneumoniae (44°C)6.    9 0,14

Citrobacter spp (37°C)7.    5 0,08

Enterobacter spp (37°C)8.    4 0,06

Citrobacter freundii (37°C)9.    2 0,03

Streptococcus faecalis10.    2 0,03

Citrobacter freundii (44°C)11.    2 0,03

Enterobacter spp (44°C)12.    2 0,03

Klebsiella oxytoca (37°C)13.    1 0,02

Aeromonas hydrophilia14.    1 0,02

Proteus mirabilis15.    1 0,02
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PRILOG

Tabela 7.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza

Tabela 8.

Mutno}a1.   85 1,29

Ukupno gvo`|e2.   66 1,00

Slobodni rezidualni hlor3.   38 0,58

Mangan4.   21 0,32

Nitriti5.    5 0,08

Amonijak6.    4 0,06

Prag mirisa7.    2 0,03

Prava boja8.    1 0,02
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Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine

Broj Naziv pokazatelja JM
Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG

Tabela 9.

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode
odre|ena na terenu

1. °C 15,7 5,5 29,6 65863,54 -22,55 -

Temperatura
vazduha odre|ena
na terenu

2. °C 20,7 -3,8 34,0 65784,15 -20,05 -

Temperatura3. °C 15,7 10,2 23,6 3632,81 -17,90 -

Prava boja4. mg Pt/l 2,5 < 2 6,5 6588 (622**)0,67 1 (0,02%)526,80

Prag mirisa5. TON 2 1 3 20,80 2 (100,00%)BEZ40,00

Prag mirisa6. TON 6586 0 (0,00%)BEZ

Prag ukusa7. FTN 363 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a8. NTU 0,39 0,07 19,70 65880,63 85 (1,29%)1,0161,54

pH9. - 7,63 7,08 8,54 65880,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO410. mg/l 4,44 2,31 8,34 65880,46 0 (0,00%)8,010,36

Ostatak isparni11. mg/l 355,2 256,0 486,7 658820,28 -5,71 -

Elektroprovodljivo
st na 20°C

12. µS/cm 515 420 705 658829,28 0 (0,00%)10005,69

Amonijak13. mg/l 0,20 < 0,07 0,29 6588 (6**)0,08 4 (0,06%)0,140,00

Slobodni
rezidualni hlor

14. mg/l 0,28 < 0,05 0,86 65880,15 38 (0,58%)0,553,57

Hloridi15. mg/l 23,8 12,2 37,6 65882,57 0 (0,00%)200,010,80

Nitriti16. mg/l 0,039 < 0,005 0,141 6588 (17**)0,04 5 (0,08%)0,03102,56

Nitrati17. mg/l 3,0 1,2 6,1 65880,37 0 (0,00%)50,012,33

Ukupno gvo`|e18. mg/l 0,06 < 0,02 2,12 65690,09 66 (1,00%)0,30150,00

Ukupno gvo`|e19. mg/l 0,0093 0,0030 0,0196 180,01 0 (0,00%)0,3107,53

Mangan20. mg/l 0,034 < 0,02 0,369 6569 (309**)0,03 21 (0,32%)0,0588,24

Mangan21. mg/l 0,0004 < 0,0002 0,0006 18 (6**)0,00 0 (0,00%)0,050,00

Deterd`enti
anjonski

22. mg/l - < 0,02 < 0,02 18- 0 (0,00%)0,10-

Fenoli23. mg/l - < 0,001 < 0,001 18- 0 (0,00%)0,001-

Fluoridi24. mg/l 0,13 0,11 0,15 180,01 0 (0,00%)1,207,69

Sulfati25. mg/l 45,4 42,0 50,2 53,19 0 (0,00%)250,07,03

Rastvoreni
kiseonik

26. mg/l 9,5 8,7 11,1 50,89 -9,37 -

Ortofosfati (kao
fosfor)

27. mg/l 0,01 0,01 0,02 50,00 0 (0,00%)0,150,00

Kompozitni28. mmol/l 0,0 0,0 0,0 50,00 -- -
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Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine

Broj Naziv pokazatelja JM
Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG

Tabela 9.

Koeficijent

varijacije
MDK *

alkalitet

Ukupni alkalitet29. mmol/l 4,3 4,1 4,5 50,13 -3,02 -

Ukupna tvrdo}a30. °dH 14,3 13,5 15,6 50,79 -5,52 -

Stalna tvrdo}a31. °dH 3,4 2,7 4,4 50,60 -17,65 -

Karbonatna
tvrdo}a

32. °dH 10,9 10,1 11,6 50,54 -4,95 -

Cijanidi33. mg/l - < 0,02 < 0,02 5- 0 (0,00%)0,05-

Vodonik sulfid34. mg/l - < 0,01 < 0,01 5- 0 (0,00%)BEZ-

Ugljendioksid35. mg/l 14,4 11,3 17,6 52,09 -14,51 -

Bikarbonati36. mg/l 262 253 271 55,93 -2,26 -

Indeks
ugljovodonika
mineralnog porekla
(C10-C40)

37. mg/l - < 0,1 < 0,1 51- 0 (0,00%)0,01-

Arsen38. mg/l 0,0026 0,0018 0,0035 180,00 0 (0,00%)0,010,00

Aluminijum39. mg/l 0,0038 < 0,0010 0,0050 18 (4**)0,00 0 (0,00%)0,20,00

Bakar40. mg/l 0,0009 0,0005 0,0016 180,00 0 (0,00%)2,00,00

Barijum41. mg/l 0,0536 0,0414 0,0629 180,01 0 (0,00%)0,718,66

Cink42. mg/l 0,0045 < 0,0020 0,0087 18 (8**)0,00 0 (0,00%)3,00,00

Kadmijum43. mg/l - < 0,00003 0,00024 18 (1**)- 0 (0,00%)0,03-

Kalcijum44. mg/l 74,1 67,2 84,4 56,06 0 (0,00%)200,08,18

Kalijum45. mg/l 3,2 2,7 3,6 50,33 0 (0,00%)12,010,31

Hrom ukupni46. mg/l - < 0,0004 0,0018 18 (1**)- 0 (0,00%)0,05-

Magnezijum47. mg/l 17,1 15,1 18,6 51,35 0 (0,00%)50,07,89

Natrijum48. mg/l 18,1 17,5 18,9 50,54 0 (0,00%)150,02,98

Nikl49. mg/l 0,0005 < 0,0020 0,0005 18 (2**)0,00 0 (0,00%)0,020,00

Olovo50. mg/l - < 0,0001 < 0,0030 18- 0 (0,00%)0,01-

@iva51. mg/l 0,00036 < 0,00016 0,00084 18 (13**)0,00 0 (0,00%)0,0010,00

HCH (alfa, beta,
gama)

52. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- -- -

Lindan (HCH)53. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,2-

DDT (DDD+DDE)54. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,1-

Aldrin55. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,1-

Heptahlorepoksid56. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,03-

Dieldrin57. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,03-
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Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine

Broj Naziv pokazatelja JM
Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG

Tabela 9.

Koeficijent

varijacije
MDK *

Endrin58. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,03-

Heptahlor59. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- -- -

Polihlorovani
bifenili

60. µg/l - < 0,5 < 0,5 18- 0 (0,00%)0,5-

Fluoranten61. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Benzo (b)
fluoranten

62. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Benzo (k)
fluoranten

63. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Benzo (a) piren64. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- 0 (0,00%)0,01-

Benzo (g, h, i)
perilen

65. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Indeno (1, 2, 3 -
cd) piren

66. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Trihalometani
(ukupno)

67. µg/l 28,4 5,5 80,6 93511,95 0 (0,00%)10042,08

Hloroform68. µg/l 10,1 < 1 35,7 935 (929**)6,94 0 (0,00%)4068,71

Dihlorbrommetan69. µg/l 8,7 1,0 23,6 9354,23 0 (0,00%)1,548,62

Dibromhlormetan70. µg/l 8,1 < 1 25,3 935 (934**)4,01 -49,51 -

Bromoform71. µg/l 2,5 < 1 7,2 935 (598**)0,90 -36,00 -

TOC72. mg/l 1,5 0,5 4,4 12430,42 -28,00 -

Provera ispravnosti
analize (ravnote`a
anjona i katjona)

73. % 1,51 1,12 1,89 20,39 0 (0,00%)± 225,83

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''
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Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

4130

  13

   5

   0

   504

4130

  13

   5

   0

   504

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno 4562 4562

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza   91

4471 98,01

100,00

%

%1,99

Ukupno 4562 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza   85

4477 98,14

100,00

%

%1,86

Ukupno 4562 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 1

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza  175

4387  96.16

100.00

%

%  3.84

Ukupno 4562 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Novi Sad)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Novi Sad)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Novi

Sad)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Novi

Sad)

  89

  83

   3

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  1.95

%  1.82

%  0.07

od toga:
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PRILOG 1

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Novi Sad)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.   73 80,22

Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)2.   20 21,98

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)3.   13 14,29

Fekalnih koliformnih bakterija (44°C 24-48h)4.    8 8,79

Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)5.    2 2,20

Proteus vrste (37°C 24-48h)6.    1 1,10

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Novi Sad)

Tabela 6.

Aeromonas spp1.  130 2,85

Pseudomonas spp2.  107 2,35

Bacillus spp3.   99 2,17

Pseudomonas aeruginosa4.   20 0,44

Klebsiella pneumoniae (37°C)5.    6 0,13

Klebsiella pneumoniae (44°C)6.    5 0,11

Enterobacter spp (37°C)7.    3 0,07

Citrobacter spp (37°C)8.    2 0,04

Enterobacter spp (44°C)9.    2 0,04

Citrobacter freundii (37°C)10.    1 0,02

Klebsiella oxytoca (37°C)11.    1 0,02

Streptococcus faecalis12.    1 0,02

Aeromonas hydrophilia13.    1 0,02

Proteus mirabilis14.    1 0,02

Citrobacter freundii (44°C)15.    1 0,02
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PRILOG 1

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Novi Sad)

Tabela 7.

Mutno}a1.   52 61,18

Ukupno gvo`|e2.   42 49,41

Slobodni rezidualni hlor3.   30 35,29

Mangan4.   10 11,76

Nitriti5.    5 5,88

Amonijak6.    3 3,53

Prag mirisa7.    2 2,35
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Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 1

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Novi Sad)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode
odre|ena na terenu

1. °C 15,6 6,6 29,6 45603,18 -20,38 -

Temperatura
vazduha odre|ena
na terenu

2. °C 20,5 -3,8 34,0 45554,43 -21,61 -

Temperatura3. °C 15,7 10,2 23,6 3632,81 -17,90 -

Prava boja4. mg Pt/l 2,5 < 2 5,9 4562 (413**)0,65 0 (0,00%)526,00

Prag mirisa5. TON 2 1 3 20,80 2 (100,00%)BEZ40,00

Prag mirisa6. TON 4560 0 (0,00%)BEZ

Prag ukusa7. FTN 363 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a8. NTU 0,39 0,07 19,70 45620,66 52 (1,14%)1,0169,23

pH9. - 7,63 7,08 8,54 45620,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO410. mg/l 4,44 2,31 8,34 45620,47 0 (0,00%)8,010,59

Ostatak isparni11. mg/l 355,4 256,0 446,4 456220,35 -5,73 -

Elektroprovodljivo
st na 20°C

12. µS/cm 515 420 604 456229,34 0 (0,00%)10005,70

Amonijak13. mg/l 0,20 < 0,07 0,29 4562 (5**)0,08 3 (0,07%)0,140,00

Slobodni
rezidualni hlor

14. mg/l 0,31 < 0,05 0,86 45620,14 30 (0,66%)0,545,16

Hloridi15. mg/l 23,7 12,2 37,6 45622,53 0 (0,00%)200,010,68

Nitriti16. mg/l 0,048 < 0,005 0,141 4562 (13**)0,04 5 (0,11%)0,0383,33

Nitrati17. mg/l 3,0 1,2 4,0 45620,37 0 (0,00%)50,012,33

Ukupno gvo`|e18. mg/l 0,06 < 0,02 2,12 45430,09 42 (0,92%)0,30150,00

Ukupno gvo`|e19. mg/l 0,0093 0,0030 0,0196 180,01 0 (0,00%)0,3107,53

Mangan20. mg/l 0,032 < 0,02 0,283 4543 (195**)0,03 10 (0,22%)0,0593,75

Mangan21. mg/l 0,0004 < 0,0002 0,0006 18 (6**)0,00 0 (0,00%)0,050,00

Deterd`enti
anjonski

22. mg/l - < 0,02 < 0,02 18- 0 (0,00%)0,10-

Fenoli23. mg/l - < 0,001 < 0,001 18- 0 (0,00%)0,001-

Fluoridi24. mg/l 0,13 0,11 0,15 180,01 0 (0,00%)1,207,69

Sulfati25. mg/l 45,4 42,0 50,2 53,19 0 (0,00%)250,07,03

Rastvoreni
kiseonik

26. mg/l 9,5 8,7 11,1 50,89 -9,37 -

Ortofosfati (kao
fosfor)

27. mg/l 0,01 0,01 0,02 50,00 0 (0,00%)0,150,00

Kompozitni28. mmol/l 0,0 0,0 0,0 50,00 -- -
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Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 1

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Novi Sad)

Koeficijent

varijacije
MDK *

alkalitet

Ukupni alkalitet29. mmol/l 4,3 4,1 4,5 50,13 -3,02 -

Ukupna tvrdo}a30. °dH 14,3 13,5 15,6 50,79 -5,52 -

Stalna tvrdo}a31. °dH 3,4 2,7 4,4 50,60 -17,65 -

Karbonatna
tvrdo}a

32. °dH 10,9 10,1 11,6 50,54 -4,95 -

Cijanidi33. mg/l - < 0,02 < 0,02 5- 0 (0,00%)0,05-

Vodonik sulfid34. mg/l - < 0,01 < 0,01 5- 0 (0,00%)BEZ-

Ugljendioksid35. mg/l 14,4 11,3 17,6 52,09 -14,51 -

Bikarbonati36. mg/l 262 253 271 55,93 -2,26 -

Indeks
ugljovodonika
mineralnog porekla
(C10-C40)

37. mg/l - < 0,1 < 0,1 51- 0 (0,00%)0,01-

Arsen38. mg/l 0,0026 0,0018 0,0035 180,00 0 (0,00%)0,010,00

Aluminijum39. mg/l 0,0038 < 0,0010 0,0050 18 (4**)0,00 0 (0,00%)0,20,00

Bakar40. mg/l 0,0009 0,0005 0,0016 180,00 0 (0,00%)2,00,00

Barijum41. mg/l 0,0536 0,0414 0,0629 180,01 0 (0,00%)0,718,66

Cink42. mg/l 0,0045 < 0,0020 0,0087 18 (8**)0,00 0 (0,00%)3,00,00

Kadmijum43. mg/l - < 0,00003 0,00024 18 (1**)- 0 (0,00%)0,03-

Kalcijum44. mg/l 74,1 67,2 84,4 56,06 0 (0,00%)200,08,18

Kalijum45. mg/l 3,2 2,7 3,6 50,33 0 (0,00%)12,010,31

Hrom ukupni46. mg/l - < 0,0004 0,0018 18 (1**)- 0 (0,00%)0,05-

Magnezijum47. mg/l 17,1 15,1 18,6 51,35 0 (0,00%)50,07,89

Natrijum48. mg/l 18,1 17,5 18,9 50,54 0 (0,00%)150,02,98

Nikl49. mg/l 0,0005 < 0,0020 0,0005 18 (2**)0,00 0 (0,00%)0,020,00

Olovo50. mg/l - < 0,0001 < 0,0030 18- 0 (0,00%)0,01-

@iva51. mg/l 0,00036 < 0,00016 0,00084 18 (13**)0,00 0 (0,00%)0,0010,00

HCH (alfa, beta,
gama)

52. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- -- -

Lindan (HCH)53. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,2-

DDT (DDD+DDE)54. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,1-

Aldrin55. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,1-

Heptahlorepoksid56. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,03-

Dieldrin57. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,03-
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Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 1

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Novi Sad)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Endrin58. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- 0 (0,00%)0,03-

Heptahlor59. µg/l - < 0,1 < 0,1 5- -- -

Polihlorovani
bifenili

60. µg/l - < 0,5 < 0,5 18- 0 (0,00%)0,5-

Fluoranten61. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Benzo (b)
fluoranten

62. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Benzo (k)
fluoranten

63. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Benzo (a) piren64. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- 0 (0,00%)0,01-

Benzo (g, h, i)
perilen

65. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Indeno (1, 2, 3 -
cd) piren

66. µg/l - < 0,01 < 0,01 18- -- -

Trihalometani
(ukupno)

67. µg/l 22,1 5,5 50,2 5228,34 0 (0,00%)10037,74

Hloroform68. µg/l 7,6 < 1 25,2 522 (516**)5,75 0 (0,00%)4075,66

Dihlorbrommetan69. µg/l 6,4 1,0 16,0 5223,01 0 (0,00%)1,547,03

Dibromhlormetan70. µg/l 6,7 < 1 20,0 522 (521**)3,10 -46,27 -

Bromoform71. µg/l 2,3 < 1 4,7 522 (331**)0,71 -30,87 -

TOC72. mg/l 1,5 0,5 3,6 8290,39 -26,00 -

Provera ispravnosti
analize (ravnote`a
anjona i katjona)

73. % 1,51 1,12 1,89 20,39 0 (0,00%)± 225,83

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''
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Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 102

   0

   0

   0

   22

 102

   0

   0

   0

   22

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  124  124

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    5

 119 95,97

100,00

%

%4,03

Ukupno  124 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    1

 123 99,19

100,00

%

%0,81

Ukupno  124 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 2

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    6

 118  95.16

100.00

%

%  4.84

Ukupno  124 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Sremska Kamenica)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Sremska Kamenica)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Sremska Kamenica)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Sremska Kamenica)

   5

   1

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  4.03

%  0.81

%  0.00

od toga:
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PRILOG 2

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Sremska Kamenica)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    4 80,00

Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)2.    3 60,00

Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)3.    1 20,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Sremska Kamenica)

Tabela 6.

Pseudomonas spp1.    6 4,84

Aeromonas spp2.    3 2,42

Pseudomonas aeruginosa3.    3 2,42

Bacillus spp4.    2 1,61

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Sremska Kamenica)

Tabela 7.

Mutno}a1.    1 100,00

Ukupno gvo`|e2.    1 100,00

Mangan3.    1 100,00
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Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 2

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Sremska Kamenica)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,9 7,0 25,6 1244,11 -25,85 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 20,5 3,6 29,1 1243,83 -18,68 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,3 < 2 3,7 124 (16**)0,42 0 (0,00%)518,26

Prag mirisa4. TON 124 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,37 0,14 2,40 1240,21 1 (0,81%)1,056,76

pH6. - 7,64 7,50 7,76 1240,05 0 (0,00%)0,65 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,40 3,55 5,86 1240,37 0 (0,00%)8,08,41

Ostatak isparni8. mg/l 352,4 317,4 389,8 12418,68 -5,30 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 511 460 565 12427,07 0 (0,00%)10005,30

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 124- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,22 < 0,05 0,51 124 (95**)0,11 0 (0,00%)0,550,00

Hloridi12. mg/l 24,0 19,1 29,0 1242,52 0 (0,00%)200,010,50

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 124- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,4 3,8 1240,34 0 (0,00%)50,011,33

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,05 < 0,02 1,08 124 (116**)0,10 1 (0,81%)0,30200,00

Mangan16. mg/l 0,048 < 0,02 0,125 124 (5**)0,04 1 (0,81%)0,0583,33

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 36,2 13,1 80,6 2218,42 0 (0,00%)10050,88

Hloroform18. µg/l 13,3 1,6 32,2 229,93 0 (0,00%)4074,66

Dihlorbrommetan19. µg/l 11,4 3,0 23,6 225,98 0 (0,00%)1,552,46

Dibromhlormetan20. µg/l 9,8 2,1 20,9 224,98 -50,82 -

Bromoform21. µg/l 3,1 < 1 4,4 22 (12**)0,61 -19,68 -

TOC22. mg/l 1,4 1,0 3,2 220,47 -33,57 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''
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Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 142

   0

   0

   0

   32

 142

   0

   0

   0

   32

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  174  174

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    4

 170 97,70

100,00

%

%2,30

Ukupno  174 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    1

 173 99,43

100,00

%

%0,57

Ukupno  174 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 3

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    5

 169  97.13

100.00

%

%  2.87

Ukupno  174 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Veternik)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Veternik)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Veternik)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Veternik)

   4

   1

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  2.30

%  0.57

%  0.00

od toga:
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PRILOG 3

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Veternik)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    4 100,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Veternik)

Tabela 6.

Bacillus spp1.   10 5,75

Pseudomonas spp2.    4 2,30

Aeromonas spp3.    3 1,72

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Veternik)

Tabela 7.

Mutno}a1.    1 100,00

Amonijak2.    1 100,00
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Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 3

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Veternik)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 16,6 8,6 25,5 1743,91 -23,55 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 21,9 14,5 28,2 1742,68 -12,24 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,4 < 2 3,2 174 (18**)0,33 0 (0,00%)513,75

Prag mirisa4. TON 174 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,32 0,11 1,49 1740,14 1 (0,57%)1,043,75

pH6. - 7,62 7,51 7,75 1740,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,47 3,33 7,79 1740,50 0 (0,00%)8,011,19

Ostatak isparni8. mg/l 354,4 313,3 394,0 17420,15 -5,69 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 514 454 571 17429,21 0 (0,00%)10005,68

Amonijak10. mg/l - < 0,07 0,16 174 (1**)- 1 (0,57%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,26 < 0,05 0,62 174 (112**)0,14 0 (0,00%)0,553,85

Hloridi12. mg/l 23,9 19,0 29,8 1742,56 0 (0,00%)200,010,71

Nitriti13. mg/l - < 0,005 0,007 174 (1**)- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,4 3,7 1740,33 0 (0,00%)50,011,00

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,06 < 0,02 0,26 174 (160**)0,04 0 (0,00%)0,3066,67

Mangan16. mg/l 0,026 < 0,02 0,038 174 (11**)0,01 0 (0,00%)0,0538,46

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 29,3 9,4 57,0 3211,01 0 (0,00%)10037,58

Hloroform18. µg/l 10,4 1,3 23,2 326,15 0 (0,00%)4059,13

Dihlorbrommetan19. µg/l 9,0 2,1 16,3 323,70 0 (0,00%)1,541,11

Dibromhlormetan20. µg/l 8,2 3,4 15,9 323,72 -45,37 -

Bromoform21. µg/l 2,5 < 1 3,7 32 (22**)0,72 -28,80 -

TOC22. mg/l 1,6 0,7 4,4 320,76 -47,50 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''
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Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 127

   0

   0

   0

   48

 127

   0

   0

   0

   48

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  175  175

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza   11

 164 93,71

100,00

%

%6,29

Ukupno  175 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    1

 174 99,43

100,00

%

%0,57

Ukupno  175 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 4

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza   12

 163  93.14

100.00

%

%  6.86

Ukupno  175 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Futog)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Futog)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Futog)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Futog)

  11

   1

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  6.29

%  0.57

%  0.00

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



PRILOG 4

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Futog)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    9 81,82

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)2.    2 18,18

Fekalnih koliformnih bakterija (44°C 24-48h)3.    1 9,09

Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)4.    1 9,09

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Futog)

Tabela 6.

Aeromonas spp1.   20 11,43

Bacillus spp2.   17 9,71

Pseudomonas spp3.    6 3,43

Enterobacter spp (37°C)4.    1 0,57

Klebsiella pneumoniae (37°C)5.    1 0,57

Streptococcus faecalis6.    1 0,57

Klebsiella pneumoniae (44°C)7.    1 0,57

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Futog)

Tabela 7.

Mutno}a1.    1 100,00

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 4

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Futog)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 16,4 8,0 25,0 1754,40 -26,83 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 22,1 14,1 30,1 1753,04 -13,76 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,3 < 2 3,2 175 (23**)0,33 0 (0,00%)514,35

Prag mirisa4. TON 175 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,34 0,12 2,20 1750,19 1 (0,57%)1,055,88

pH6. - 7,63 7,35 7,74 1750,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,46 3,62 5,61 1750,40 0 (0,00%)8,08,97

Ostatak isparni8. mg/l 355,2 320,2 486,7 17521,54 -6,06 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 515 464 705 17531,48 0 (0,00%)10006,11

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 175- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,21 < 0,05 0,50 175 (154**)0,10 0 (0,00%)0,547,62

Hloridi12. mg/l 23,9 19,0 34,1 1752,71 0 (0,00%)200,011,34

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 175- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,5 5,3 1750,38 0 (0,00%)50,012,67

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,05 < 0,02 0,32 175 (152**)0,04 0 (0,00%)0,3080,00

Mangan16. mg/l 0,028 < 0,02 0,051 175 (17**)0,01 0 (0,00%)0,0535,71

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 30,5 14,3 48,0 488,79 0 (0,00%)10028,82

Hloroform18. µg/l 10,6 2,5 21,7 485,67 0 (0,00%)4053,49

Dihlorbrommetan19. µg/l 9,5 3,6 14,6 483,05 0 (0,00%)1,532,11

Dibromhlormetan20. µg/l 8,6 3,3 14,9 483,50 -40,70 -

Bromoform21. µg/l 2,6 < 1 3,8 48 (33**)0,64 -24,62 -

TOC22. mg/l 1,5 0,9 4,3 480,56 -37,33 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 133

   0

   0

   0

   30

 133

   0

   0

   0

   30

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  163  163

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    5

 158 96,93

100,00

%

%3,07

Ukupno  163 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    3

 160 98,16

100,00

%

%1,84

Ukupno  163 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 5

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    8

 155  95.09

100.00

%

%  4.91

Ukupno  163 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i
kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (^enej)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i
kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (^enej)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP
"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (^enej)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP
"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (^enej)

   5

   3

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  3.07

%  1.84

%  0.00

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



PRILOG 5

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP
"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (^enej)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    3 60,00

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)2.    2 40,00

Fekalnih koliformnih bakterija (44°C 24-48h)3.    1 20,00

Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)4.    1 20,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP
"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (^enej)

Tabela 6.

Bacillus spp1.    7 4,29

Aeromonas spp2.    5 3,07

Pseudomonas spp3.    5 3,07

Citrobacter spp (37°C)4.    1 0,61

Klebsiella pneumoniae (37°C)5.    1 0,61

Pseudomonas aeruginosa6.    1 0,61

Klebsiella pneumoniae (44°C)7.    1 0,61

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP
"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (^enej)

Tabela 7.

Mutno}a1.    3 100,00

Mangan2.    2 66,67

Ukupno gvo`|e3.    1 33,33

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 5

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane
vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (^enej)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,7 6,6 24,7 1634,72 -30,06 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 20,5 8,1 32,3 1633,63 -17,71 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,5 < 2 3,6 163 (15**)0,49 0 (0,00%)519,60

Prag mirisa4. TON 163 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,4 0,2 3,4 1630,30 3 (1,84%)1,075,00

pH6. - 7,61 7,52 7,73 1630,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,45 3,39 5,46 1630,43 0 (0,00%)8,09,66

Ostatak isparni8. mg/l 354,4 307,0 389,8 16319,29 -5,44 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 514 445 565 16327,99 0 (0,00%)10005,45

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 163- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,22 < 0,05 0,68 163 (145**)0,12 0 (0,00%)0,554,55

Hloridi12. mg/l 24,7 19,8 29,5 1632,58 0 (0,00%)200,010,45

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 163- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,4 3,8 1630,37 0 (0,00%)50,012,33

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,05 < 0,02 0,45 163 (154**)0,05 1 (0,61%)0,30100,00

Mangan16. mg/l 0,086 < 0,02 0,145 163 (3**)0,05 2 (1,23%)0,0558,14

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 41,8 24,5 59,7 3010,09 0 (0,00%)10024,14

Hloroform18. µg/l 14,3 6,7 29,1 305,51 0 (0,00%)4038,53

Dihlorbrommetan19. µg/l 13,2 6,1 18,8 303,44 0 (0,00%)1,526,06

Dibromhlormetan20. µg/l 12,0 2,3 22,4 305,30 -44,17 -

Bromoform21. µg/l 3,0 < 1 6,0 30 (24**)1,26 -42,00 -

TOC22. mg/l 1,5 1,0 2,1 300,27 -18,00 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 103

   0

   0

   0

   21

 103

   0

   0

   0

   21

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  124  124

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    3

 121 97,58

100,00

%

%2,42

Ukupno  124 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    1

 123 99,19

100,00

%

%0,81

Ukupno  124 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 6

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    4

 120  96.77

100.00

%

%  3.23

Ukupno  124 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Bukovac)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Bukovac)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Bukovac)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Bukovac)

   3

   1

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  2.42

%  0.81

%  0.00

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



PRILOG 6

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Bukovac)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    3 100,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Bukovac)

Tabela 6.

Aeromonas spp1.    3 2,42

Bacillus spp2.    3 2,42

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Bukovac)

Tabela 7.

Mutno}a1.    1 100,00

Ukupno gvo`|e2.    1 100,00

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 6

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Bukovac)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,7 7,8 24,4 1243,71 -23,63 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 21,1 12,6 26,9 1243,06 -14,50 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,3 < 2 2,8 124 (11**)0,28 0 (0,00%)512,17

Prag mirisa4. TON 124 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,35 0,15 1,70 1240,16 1 (0,81%)1,045,71

pH6. - 7,68 7,55 7,88 1240,05 0 (0,00%)0,65 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,42 3,47 7,64 1240,47 0 (0,00%)8,010,63

Ostatak isparni8. mg/l 355,1 298,8 390,5 12420,55 -5,79 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 515 433 566 12429,77 0 (0,00%)10005,78

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 124- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,14 < 0,05 0,30 124 (98**)0,06 0 (0,00%)0,542,86

Hloridi12. mg/l 24,4 20,0 29,0 1242,46 0 (0,00%)200,010,08

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 124- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,5 3,9 1240,34 0 (0,00%)50,011,33

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,05 < 0,02 0,39 124 (111**)0,05 1 (0,81%)0,30100,00

Mangan16. mg/l - < 0,02 < 0,02 124- 0 (0,00%)0,05-

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 44,5 27,3 67,5 2110,74 0 (0,00%)10024,13

Hloroform18. µg/l 17,5 7,6 32,7 218,48 0 (0,00%)4048,46

Dihlorbrommetan19. µg/l 14,5 10,2 20,3 213,29 0 (0,00%)1,522,69

Dibromhlormetan20. µg/l 10,8 3,1 17,2 214,19 -38,80 -

Bromoform21. µg/l 3,2 < 1 3,8 21 (11**)0,46 -14,38 -

TOC22. mg/l 1,3 1,0 1,9 220,27 -20,77 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 132

   0

   0

   0

   39

 132

   0

   0

   0

   39

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  171  171

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    4

 167 97,66

100,00

%

%2,34

Ukupno  171 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    9

 162 94,74

100,00

%

%5,26

Ukupno  171 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 7

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza   12

 159  92.98

100.00

%

%  7.02

Ukupno  171 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Kisa~)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Kisa~)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Kisa~)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Kisa~)

   3

   8

   1

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  1.75

%  4.68

%  0.58

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



PRILOG 7

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Kisa~)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    4 100,00

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)2.    1 25,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Kisa~)

Tabela 6.

Aeromonas spp1.    6 3,51

Bacillus spp2.    5 2,92

Pseudomonas spp3.    5 2,92

Citrobacter spp (37°C)4.    1 0,58

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Kisa~)

Tabela 7.

Mutno}a1.    7 77,78

Ukupno gvo`|e2.    6 66,67

Slobodni rezidualni hlor3.    1 11,11

Mangan4.    1 11,11

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 7

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Kisa~)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,9 8,2 23,4 1714,13 -25,97 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 21,9 12,5 29,4 1712,95 -13,47 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,2 < 2 2,8 171 (10**)0,24 0 (0,00%)510,91

Prag mirisa4. TON 171 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,44 0,12 7,20 1710,70 7 (4,09%)1,0159,09

pH6. - 7,63 7,51 7,78 1710,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,44 3,27 5,69 1710,41 0 (0,00%)8,09,23

Ostatak isparni8. mg/l 354,1 318,8 395,4 17119,81 -5,59 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 513 462 573 17128,71 0 (0,00%)10005,60

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 171- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,28 < 0,05 0,77 171 (148**)0,16 1 (0,58%)0,557,14

Hloridi12. mg/l 24,6 19,1 30,0 1712,70 0 (0,00%)200,010,98

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 171- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,4 3,9 1710,35 0 (0,00%)50,011,67

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,08 < 0,02 1,14 171 (158**)0,15 6 (3,51%)0,30187,50

Mangan16. mg/l 0,031 < 0,02 0,061 171 (12**)0,01 1 (0,58%)0,0532,26

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 36,5 13,8 60,9 3911,68 0 (0,00%)10032,00

Hloroform18. µg/l 12,2 4,3 31,6 396,86 0 (0,00%)4056,23

Dihlorbrommetan19. µg/l 11,6 5,0 20,3 393,72 0 (0,00%)1,532,07

Dibromhlormetan20. µg/l 10,6 2,0 25,3 395,06 -47,74 -

Bromoform21. µg/l 2,8 < 1 7,2 39 (30**)1,55 -55,36 -

TOC22. mg/l 1,5 1,0 2,3 390,32 -21,33 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 140

   0

   0

   0

   50

 140

   0

   0

   0

   50

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovi A obim sa trihalometanima

Ukupno  190  190

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    3

 187 98,42

100,00

%

%1,58

Ukupno  190 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    7

 183 96,32

100,00

%

%3,68

Ukupno  190 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 8

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza   11

 179  94.21

100.00

%

%  5.79

Ukupno  190 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Rumenka)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Rumenka)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Rumenka)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Rumenka)

   3

   7

   1

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  1.58

%  3.68

%  0.53

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



PRILOG 8

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Rumenka)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    3 100,00

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)2.    1 33,33

Fekalnih koliformnih bakterija (44°C 24-48h)3.    1 33,33

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Rumenka)

Tabela 6.

Aeromonas spp1.   22 11,58

Bacillus spp2.   16 8,42

Pseudomonas spp3.    8 4,21

Citrobacter freundii (37°C)4.    1 0,53

Citrobacter freundii (44°C)5.    1 0,53

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Rumenka)

Tabela 7.

Slobodni rezidualni hlor1.    3 42,86

Mangan2.    3 42,86

Mutno}a3.    2 28,57

Ukupno gvo`|e4.    1 14,29

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 8

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Rumenka)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 16,5 6,4 24,7 1903,99 -24,18 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 21,0 5,0 31,0 1904,11 -19,57 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,2 < 2 3,2 190 (12**)0,32 0 (0,00%)514,55

Prag mirisa4. TON 190 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,35 0,10 3,70 1900,27 2 (1,05%)1,077,14

pH6. - 7,62 7,33 7,76 1900,06 0 (0,00%)0,79 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,53 3,53 5,75 1900,40 0 (0,00%)8,08,83

Ostatak isparni8. mg/l 356,6 316,7 398,8 19019,87 -5,57 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 517 459 578 19028,80 0 (0,00%)10005,57

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 190- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,27 < 0,05 0,76 190 (133**)0,17 3 (1,58%)0,562,96

Hloridi12. mg/l 24,2 19,1 30,0 1902,71 0 (0,00%)200,011,20

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 190- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,4 3,9 1900,35 0 (0,00%)50,011,67

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,06 < 0,02 0,81 190 (179**)0,07 1 (0,53%)0,30116,67

Mangan16. mg/l 0,036 < 0,02 0,085 190 (15**)0,02 3 (1,58%)0,0555,56

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 35,3 17,3 50,2 509,21 0 (0,00%)10026,09

Hloroform18. µg/l 12,4 3,0 25,9 506,63 0 (0,00%)4053,47

Dihlorbrommetan19. µg/l 11,1 4,6 17,8 503,34 0 (0,00%)1,530,09

Dibromhlormetan20. µg/l 9,9 4,4 16,6 503,72 -37,58 -

Bromoform21. µg/l 2,8 < 1 4,9 50 (35**)0,75 -26,79 -

TOC22. mg/l 1,4 0,9 3,9 500,49 -35,00 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 120

   0

   0

   0

   41

 120

   0

   0

   0

   41

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  161  161

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    2

 159 98,76

100,00

%

%1,24

Ukupno  161 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    6

 155 96,27

100,00

%

%3,73

Ukupno  161 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 9

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    8

 153  95.03

100.00

%

%  4.97

Ukupno  161 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Stepanovi}evo)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Stepanovi}evo)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Stepanovi}evo)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Stepanovi}evo)

   2

   6

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  1.24

%  3.73

%  0.00

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.
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Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Stepanovi}evo)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    2 100,00

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)2.    1 50,00

Fekalnih koliformnih bakterija (44°C 24-48h)3.    1 50,00

Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)4.    1 50,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Stepanovi}evo)

Tabela 6.

Bacillus spp1.    4 2,48

Pseudomonas spp2.    3 1,86

Klebsiella pneumoniae (37°C)3.    1 0,62

Pseudomonas aeruginosa4.    1 0,62

Klebsiella pneumoniae (44°C)5.    1 0,62

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Stepanovi}evo)

Tabela 7.

Mutno}a1.    6 100,00

Ukupno gvo`|e2.    5 83,33

Mangan3.    1 16,67

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 9

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Stepanovi}evo)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,7 5,5 24,3 1614,41 -28,09 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 21,4 15,2 29,8 1612,69 -12,57 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,3 < 2 2,7 161 (13**)0,26 0 (0,00%)511,30

Prag mirisa4. TON 161 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,53 0,11 14,50 1611,24 6 (3,73%)1,0233,96

pH6. - 7,61 7,50 7,71 1610,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,47 3,55 5,85 1610,39 0 (0,00%)8,08,72

Ostatak isparni8. mg/l 355,3 321,5 389,8 16118,98 -5,34 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 515 466 565 16127,54 0 (0,00%)10005,35

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 161- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,21 < 0,05 0,64 161 (91**)0,14 0 (0,00%)0,566,67

Hloridi12. mg/l 24,7 19,0 30,0 1612,52 0 (0,00%)200,010,20

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 161- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,3 4,0 1610,36 0 (0,00%)50,012,00

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,09 < 0,02 1,99 161 (150**)0,18 5 (3,11%)0,30200,00

Mangan16. mg/l 0,031 < 0,02 0,078 161 (15**)0,01 1 (0,62%)0,0532,26

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 41,3 25,3 63,0 4110,35 0 (0,00%)10025,06

Hloroform18. µg/l 14,4 6,0 35,7 417,28 0 (0,00%)4050,56

Dihlorbrommetan19. µg/l 13,0 7,1 19,4 413,42 0 (0,00%)1,526,31

Dibromhlormetan20. µg/l 11,6 2,5 25,2 415,14 -44,31 -

Bromoform21. µg/l 2,9 < 1 6,6 41 (32**)1,31 -45,17 -

TOC22. mg/l 1,6 0,9 2,7 410,35 -21,88 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 103

   0

   0

   0

   20

 103

   0

   0

   0

   20

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  123  123

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    2

 121 98,37

100,00

%

%1,63

Ukupno  123 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    1

 122 99,19

100,00

%

%0,81

Ukupno  123 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 10

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    3

 120  97.56

100.00

%

%  2.44

Ukupno  123 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Sremski Karlovci)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Sremski Karlovci)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Sremski Karlovci)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Sremski

Karlovci)

   2

   1

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  1.63

%  0.81

%  0.00

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.
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Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Sremski Karlovci)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    2 100,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Sremski Karlovci)

Tabela 6.

Bacillus spp1.    3 2,44

Pseudomonas spp2.    2 1,63

Aeromonas spp3.    1 0,81

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Sremski Karlovci)

Tabela 7.

Prava boja1.    1 100,00

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 10

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Sremski Karlovci)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 17,4 8,5 26,0 1233,85 -22,13 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 21,8 13,5 28,7 1222,69 -12,34 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,8 < 2 6,5 123 (10**)1,27 1 (0,81%)545,36

Prag mirisa4. TON 123 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,33 0,10 0,67 1230,10 0 (0,00%)1,030,30

pH6. - 7,67 7,54 7,83 1230,05 0 (0,00%)0,65 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,37 3,51 5,19 1230,34 0 (0,00%)8,07,78

Ostatak isparni8. mg/l 355,0 318,8 394,7 12321,23 -5,98 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 514 462 572 12330,75 0 (0,00%)10005,98

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 123- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,16 < 0,05 0,33 123 (117**)0,06 0 (0,00%)0,537,50

Hloridi12. mg/l 24,1 19,7 29,7 1232,63 0 (0,00%)200,010,91

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 123- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,4 3,9 1230,34 0 (0,00%)50,011,33

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,04 < 0,02 0,11 123 (115**)0,02 0 (0,00%)0,3050,00

Mangan16. mg/l 0,028 < 0,02 0,041 123 (3**)0,01 0 (0,00%)0,0535,71

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 40,4 24,8 54,8 208,35 0 (0,00%)10020,67

Hloroform18. µg/l 15,8 4,4 27,3 207,00 0 (0,00%)4044,30

Dihlorbrommetan19. µg/l 13,2 7,4 17,2 202,70 0 (0,00%)1,520,45

Dibromhlormetan20. µg/l 9,9 4,0 16,3 204,18 -42,22 -

Bromoform21. µg/l 3,1 < 1 3,8 20 (10**)0,36 -11,61 -

TOC22. mg/l 1,3 1,1 2,3 200,29 -22,31 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 137

   0

   0

   0

   35

 137

   0

   0

   0

   35

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  172  172

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza   15

 157 91,28

100,00

%

%8,72

Ukupno  172 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    6

 166 96,51

100,00

%

%3,49

Ukupno  172 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 11

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza   20

 152  88.37

100.00

%

% 11.63

Ukupno  172 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Kovilj)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Kovilj)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Kovilj)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Kovilj)

  14

   5

   1

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  8.14

%  2.91

%  0.58

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



PRILOG 11

Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Kovilj)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.   13 86,67

Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)2.    8 53,33

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)3.    1 6,67

Fekalnih koliformnih bakterija (44°C 24-48h)4.    1 6,67

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Kovilj)

Tabela 6.

Pseudomonas spp1.   10 5,81

Aeromonas spp2.    9 5,23

Pseudomonas aeruginosa3.    8 4,65

Bacillus spp4.    6 3,49

Klebsiella pneumoniae (37°C)5.    1 0,58

Klebsiella pneumoniae (44°C)6.    1 0,58

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Kovilj)

Tabela 7.

Mutno}a1.    3 50,00

Slobodni rezidualni hlor2.    3 50,00

Ukupno gvo`|e3.    3 50,00

Mangan4.    2 33,33

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 11

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Kovilj)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,9 7,5 23,7 1724,19 -26,35 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 21,4 11,9 31,6 1703,21 -15,00 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,8 < 2 5,9 172 (20**)1,23 0 (0,00%)543,93

Prag mirisa4. TON 172 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,45 0,16 11,40 1720,99 3 (1,74%)1,0220,00

pH6. - 7,63 7,51 7,74 1720,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,40 3,45 6,75 1720,44 0 (0,00%)8,010,00

Ostatak isparni8. mg/l 356,1 313,9 398,8 17221,39 -6,01 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 517 463 578 17230,70 0 (0,00%)10005,94

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 172- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,23 < 0,05 0,70 172 (127**)0,19 3 (1,74%)0,582,61

Hloridi12. mg/l 23,9 19,5 28,5 1722,57 0 (0,00%)200,010,75

Nitriti13. mg/l - < 0,005 0,007 172 (1**)- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,3 4,2 1720,38 0 (0,00%)50,012,67

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,06 < 0,02 0,96 172 (155**)0,10 3 (1,74%)0,30166,67

Mangan16. mg/l 0,067 < 0,02 0,369 172 (12**)0,10 2 (1,16%)0,05149,25

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 36,1 25,3 46,6 355,90 0 (0,00%)10016,34

Hloroform18. µg/l 13,7 4,7 26,4 355,46 0 (0,00%)4039,85

Dihlorbrommetan19. µg/l 11,9 7,2 17,4 352,53 0 (0,00%)1,521,26

Dibromhlormetan20. µg/l 9,1 3,5 15,4 353,30 -36,26 -

Bromoform21. µg/l 2,8 < 1 5,5 35 (18**)0,95 -33,93 -

TOC22. mg/l 1,6 0,6 2,8 350,46 -28,75 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 142

   0

   0

   0

   32

 142

   0

   0

   0

   32

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  174  174

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    6

 168 96,55

100,00

%

%3,45

Ukupno  174 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    9

 165 94,83

100,00

%

%5,17

Ukupno  174 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 12

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza   14

 160  91.95

100.00

%

%  8.05

Ukupno  174 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Ka})

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Ka})

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Ka})

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Ka})

   5

   8

   1

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  2.87

%  4.60

%  0.57

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.
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Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Ka})

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    5 83,33

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)2.    1 16,67

Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)3.    1 16,67

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Ka})

Tabela 6.

Aeromonas spp1.    6 3,45

Bacillus spp2.    5 2,87

Pseudomonas spp3.    5 2,87

Klebsiella pneumoniae (37°C)4.    1 0,57

Pseudomonas aeruginosa5.    1 0,57

Tabela 6.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzroci fizi~ko-hemijske neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj fizi~ko-hemijskih analiza  (Ka})

Tabela 7.

Mutno}a1.    8 88,89

Ukupno gvo`|e2.    6 66,67

Slobodni rezidualni hlor3.    1 11,11

Mangan4.    1 11,11

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 7.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 12

Tabela 8.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Ka})

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,9 7,0 25,1 1744,13 -25,97 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 20,3 5,9 28,8 1743,57 -17,59 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,9 < 2 4,7 174 (23**)0,94 0 (0,00%)532,41

Prag mirisa4. TON 174 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,47 0,15 5,60 1740,61 8 (4,60%)1,0129,79

pH6. - 7,61 7,40 7,73 1740,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,48 3,66 7,40 1740,46 0 (0,00%)8,010,27

Ostatak isparni8. mg/l 352,7 318,1 391,9 17420,29 -5,75 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 511 461 568 17429,46 0 (0,00%)10005,77

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 174- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,23 < 0,05 0,81 174 (129**)0,15 1 (0,57%)0,565,22

Hloridi12. mg/l 23,9 18,5 29,0 1742,70 0 (0,00%)200,011,30

Nitriti13. mg/l 0,013 < 0,005 0,020 174 (2**)0,01 0 (0,00%)0,0376,92

Nitrati14. mg/l 3,0 2,5 6,1 1740,42 0 (0,00%)50,014,00

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,09 < 0,02 0,92 174 (171**)0,11 6 (3,45%)0,30122,22

Mangan16. mg/l 0,037 < 0,02 0,113 174 (11**)0,02 1 (0,57%)0,0554,05

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 30,2 17,0 49,4 327,24 0 (0,00%)10023,97

Hloroform18. µg/l 12,2 3,2 28,0 326,49 0 (0,00%)4053,20

Dihlorbrommetan19. µg/l 9,6 4,6 14,8 322,65 0 (0,00%)1,527,60

Dibromhlormetan20. µg/l 7,3 3,0 13,8 322,81 -38,49 -

Bromoform21. µg/l 2,4 < 1 4,0 32 (15**)0,71 -29,58 -

TOC22. mg/l 1,6 0,6 2,4 320,41 -25,63 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim

 130

   0

   0

   0

 130

   0

   0

   0

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno  151  151

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    5

 146 96,69

100,00

%

%3,31

Ukupno  151 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    0

 151 100,00

100,00

%

%0,00

Ukupno  151 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 13

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    5

 146  96.69

100.00

%

%  3.31

Ukupno  151 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Budisava)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Budisava)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Budisava)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Budisava)

   5

   0

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  3.31

%  0.00

%  0.00

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.
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Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Budisava)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    4 80,00

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)2.    1 20,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Budisava)

Tabela 6.

Pseudomonas spp1.    9 5,96

Aeromonas spp2.    7 4,64

Bacillus spp3.    5 3,31

Citrobacter spp (37°C)4.    1 0,66

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 6.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 13

Tabela 7.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Budisava)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,7 7,2 26,1 1514,56 -29,04 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 20,3 1,9 27,6 1514,10 -20,20 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,6 < 2 4,4 151 (18**)0,62 0 (0,00%)523,85

Prag mirisa4. TON 151 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,36 0,12 0,81 1510,13 0 (0,00%)1,036,11

pH6. - 7,63 7,51 7,80 1510,05 0 (0,00%)0,66 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,35 3,07 7,37 1510,45 0 (0,00%)8,010,34

Ostatak isparni8. mg/l 354,6 320,8 399,5 15120,08 -5,66 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 513 465 571 15128,66 0 (0,00%)10005,59

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 151- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,17 < 0,05 0,47 151 (96**)0,11 0 (0,00%)0,564,71

Hloridi12. mg/l 23,7 18,4 28,4 1512,56 0 (0,00%)200,010,80

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 151- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 2,9 2,3 3,8 1510,37 0 (0,00%)50,012,76

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,05 < 0,02 0,18 151 (143**)0,03 0 (0,00%)0,3060,00

Mangan16. mg/l 0,024 < 0,02 0,030 151 (5**)0,00 0 (0,00%)0,050,00

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 37,0 20,5 48,8 217,19 0 (0,00%)10019,43

Hloroform18. µg/l 14,1 3,9 25,9 216,34 0 (0,00%)4044,96

Dihlorbrommetan19. µg/l 12,1 5,9 15,9 212,67 0 (0,00%)1,522,07

Dibromhlormetan20. µg/l 9,2 4,6 17,5 213,71 -40,33 -

Bromoform21. µg/l 2,9 < 1 6,1 21 (12**)1,18 -40,69 -

TOC22. mg/l 1,6 0,7 2,9 210,52 -32,50 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim    0

   0

   0

   0

   0

   0

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno   63   63

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    4

  59 93,65

100,00

%

%6,35

Ukupno   63 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    0

  63 100,00

100,00

%

%0,00

Ukupno   63 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 14

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    4

  59  93.65

100.00

%

%  6.35

Ukupno   63 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Ledinci)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Ledinci)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Ledinci)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine

(Ledinci)

   4

   0

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  6.35

%  0.00

%  0.00

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.
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Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Ledinci)

Tabela 5.

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)1.    4 100,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Ledinci)

Tabela 6.

Aeromonas spp1.    4 6,35

Bacillus spp2.    3 4,76

Pseudomonas spp3.    1 1,59

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 6.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 14

Tabela 7.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Ledinci)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 15,8 7,4 23,2 633,76 -23,80 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 20,7 15,1 28,2 632,88 -13,91 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,3 < 2 4,2 63 (12**)0,59 0 (0,00%)525,65

Prag mirisa4. TON 63 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,36 0,19 0,80 630,12 0 (0,00%)1,033,33

pH6. - 7,65 7,52 7,81 630,05 0 (0,00%)0,65 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,40 3,44 5,24 630,38 0 (0,00%)8,08,64

Ostatak isparni8. mg/l 353,1 324,3 386,4 6318,26 -5,17 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 512 470 560 6326,47 0 (0,00%)10005,17

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 63- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,24 < 0,05 0,62 63 (61**)0,12 0 (0,00%)0,550,00

Hloridi12. mg/l 24,0 19,7 29,4 632,49 0 (0,00%)200,010,38

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 63- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,5 3,8 630,32 0 (0,00%)50,010,67

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,05 < 0,02 0,33 63 (57**)0,04 0 (0,00%)0,3080,00

Mangan16. mg/l - < 0,02 < 0,02 63- 0 (0,00%)0,05-

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 40,2 22,0 54,6 119,88 0 (0,00%)10024,58

Hloroform18. µg/l 14,8 3,2 30,2 118,01 0 (0,00%)4054,12

Dihlorbrommetan19. µg/l 12,8 5,9 18,9 113,50 0 (0,00%)1,527,34

Dibromhlormetan20. µg/l 10,4 4,3 16,1 114,10 -39,42 -

Bromoform21. µg/l 3,3 < 1 4,3 11 (7**)0,56 -16,97 -

TOC22. mg/l 1,3 1,0 1,6 110,16 -12,31 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Osnovni pregled - "A" obim

Periodi~ni pregled - "B" obim    0

   0

   0

   11

   0

   0

   0

   11

"Novi vodo-zahvat" - "V" obim

Higijensko epidemiolo{ke indikacije ''G"

Osnovni A obim sa trihalometanima

Ukupno   61   61

Mikrobiolo{kih Fizi~ko-hemijskih

Ukupan broj mikrobiolo{ki ispravnih nalaza

Ukupan broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza    1

  60 98,36

100,00

%

%1,64

Ukupno   61 %

Ukupan broj fizi~ko-hemijski ispravnih nalaza

Ukupan broj fizi~ko-hemijski neispravnih nalaza    0

  61 100,00

100,00

%

%0,00

Ukupno   61 %

Tabela 2.

Broj Broj

PRILOG 15

Tabela 3.

Tabela 4.

Ukupan broj ispravnih nalaza

Ukupan broj neispravnih nalaza    1

  60  98.36

100.00

%

%  1.64

Ukupno   61 %

Tabela 1.

Zdravstvena ispravnost uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Stari Ledinci)

Broj i vrste pregleda uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP "Vodovod i

kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Stari Ledinci)

Broj mikrobiolo{ki ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Stari

Ledinci)

Broj fizi~ko-hemijski ispravnih i neispravnih uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine  (Stari

Ledinci)

   1

   0

   0

broj mikrobiolo{ki neispravnih nalaza

broj fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

broj mikrobiolo{kih i fizi~ko-hemijskih neispravnih nalaza

%  1.64

%  0.00

%  0.00

od toga:

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.
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Tabela 4.Broj Broj %Naziv pokazatelja

Uzorci mikrobiolo{ke neispravnosti uzoraka pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Stari Ledinci)

Tabela 5.

Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)1.    1 100,00

Tabela 5.Broj Vrsta mikroorganizma Broj %

Vrste utvr|enih mikroorganizama u uzorcima pre~i{}ene hlorisane vode za pi}e iz JKP

"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016. godine u odnosu

na ukupan broj mikrobiolo{kih analiza  (Stari Ledinci)

Tabela 6.

Aeromonas spp1.    3 4,92

Pseudomonas aeruginosa2.    1 1,64

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.



Tabela 6.
Broj Naziv pokazatelja JM

Srednja

vrednost
Minimum Maksimum

Broj

uzoraka

Broj i %

izvan MDK

Standardna

devijacija

PRILOG 15

Tabela 7.

Prikaz utvr|enih vrednosti pokazatelja fizi~ko-hemijskog kvaliteta uzoraka pre~i{}ene hlorisane

vode za pi}e iz JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad u periodu od  01.01.2016. do 31.12.2016.

godine  (Stari Ledinci)

Koeficijent

varijacije
MDK *

Temperatura vode

odre|ena na terenu

1. °C 14,9 6,5 21,6 614,27 -28,66 -

Temperatura

vazduha odre|ena

na terenu

2. °C 20,9 14,2 29,0 612,78 -13,30 -

Prava boja3. mg Pt/l 2,3 < 2 3,2 61 (8**)0,39 0 (0,00%)516,96

Prag mirisa4. TON 61 0 (0,00%)BEZ

Mutno}a5. NTU 0,33 0,17 0,66 610,09 0 (0,00%)1,027,27

pH6. - 7,66 7,53 7,80 610,05 0 (0,00%)0,65 6,8 - 8,5

Potro{nja KMnO47. mg/l 4,42 3,40 5,43 610,37 0 (0,00%)8,08,37

Ostatak isparni8. mg/l 354,2 320,2 384,3 6118,51 -5,23 -

Elektroprovodljivo

st na 20°C

9. µS/cm 513 464 557 6126,83 0 (0,00%)10005,23

Amonijak10. mg/l - < 0,07 < 0,07 61- 0 (0,00%)0,1-

Slobodni

rezidualni hlor

11. mg/l 0,16 < 0,05 0,34 61 (40**)0,07 0 (0,00%)0,543,75

Hloridi12. mg/l 24,2 19,7 28,6 612,39 0 (0,00%)200,09,88

Nitriti13. mg/l - < 0,005 < 0,005 61- 0 (0,00%)0,03-

Nitrati14. mg/l 3,0 2,5 3,8 610,35 0 (0,00%)50,011,67

Ukupno gvo`|e15. mg/l 0,04 < 0,02 0,17 61 (55**)0,02 0 (0,00%)0,3050,00

Mangan16. mg/l 0,035 < 0,02 0,050 61 (5**)0,01 0 (0,00%)0,0528,57

Trihalometani

(ukupno)

17. µg/l 42,7 26,6 56,7 118,62 0 (0,00%)10020,19

Hloroform18. µg/l 16,2 5,4 28,0 117,63 0 (0,00%)4047,10

Dihlorbrommetan19. µg/l 14,2 8,4 18,0 112,92 0 (0,00%)1,520,56

Dibromhlormetan20. µg/l 10,6 5,5 16,5 113,78 -35,66 -

Bromoform21. µg/l 3,1 < 1 4,1 11 (6**)0,52 -16,77 -

TOC22. mg/l 1,3 1,0 1,8 110,22 -16,92 -

* Nije propisana MDK, te nisu iskazani ni broj niti procenat prekora~enja MDK 
** Statisti~ka obrada podataka je iskazana samo za broj~ne vrednosti pokazatelja hemijske ispravnosti, nije iskazana za vrednosti sa predznakom ''<''

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Januar 2017.
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